
ELETRODUTO 3/4" FLEX ANTICHAMA - AMARELO

INFR

01

02

03

04

05

LEGENDA - INFRAESTRUTURA

06

PERFILADO 38x38mm PARA ELÉTRICA

CAIXA DE LUZ OCTAGONAL

CAIXA DE PASSAGEM 4x2

07

ELETRODUTO 3/4" FLEX ANTICHAMA - LARANJA

PERFILADO 38x38mm PARA REDE

INFR

INFR

INFR

INFR

INFR

INFR

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR

08

INFR

ELETRODUTO 1" FLEX ANTICHAMA - AMARELO

CONDUTOR PARA FASES COR VERMELHOR

CND

01

CND

02

CND

03

CND

04

CND

05

LEGENDA - CONDUTORES

CONDUTOR PARA NEUTRO COR AZUL

CND

06

CONDUTOR DE PROTEÇÃO TERRA COR VERDE

CONDUTOR PARALELO INTERRUPTOR COR BRANCA

CONDUTOR PARA RETORNO INTERRUPTOR COR CINZA

CABO DE INTERNET

06

CABO PP 3x15mm²

CND

MINI SPOT QUADRADO COM RECUO ANGULAR - 3W

IL

01

IL

02

IL

03

IL

04

IL

05

LEGENDA - ILUMINAÇÃO

PAINEL LED BRANCO DE EMBUTIR 6500K QUADRADO 17x17 CM12W

IL

06

PAINEL LED BRANCO DE EMBUTIR 6500K QUADRADO 22x22 CM

PAINEL LED BRANCO DE EMBUTIR 6500K QUADRADO 30x30 CM 

FITA LED BRANCO QUENTE 5050 5 METROS - 72W

12 W

3 W

18 W

25 W

72 W

T8 LED 1,20 METROS (TUBUBLAR)

18 W

TOMADA 2P+T 10A h:0,30M

TEE

01

TEE

02

TEE

03

TEE

04

TEE

05

LEGENDA PONTOS

TOMADA 2P+T 10A PARA IMOBILIARIO (0,50M)

TOMADA 2P+T 10A h:2,2M

PONTO FORÇA - VIDE DIAGRAMA

TOMADA 2P+T 10A EMB. PISO

a

ab

abc

INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA

INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS

INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS

INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA

INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLAS

INTERRUPTOR PARALELO 3 TECLAS

a

ab

abc

INT

01

INT

02

INT

03

INT

04

INT

05

INT

06

PONTO DE INTERNET RJ45 h:0,50M

RD

01

ANOTAÇÕES DE ALTURAS DIFERENTES ESPECIFICADAS EM PROJETO

CAMERA DE SEGURANÇA

CFTV

01

ANTE - CAMARA

A: 5.32 m²

LAJE

TÉCNICA

PROJEÇÃO VIGA

PROJEÇÃO SANCA

LAJE

TÉCNICA

PROJEÇÃO SANCA

PROJEÇÃO SANCA

SALA 11

W.C.

LAJE

TÉCNICA

LAJE

TÉCNICA

DML

A: 2,04 m²

D. S.

A: 1,97 m²

D.E.

A: 2,76 m²

W.C.

A: 3,45 m²

SALA 09

CIRCULAÇÃO

ANTE - CAMARA

A: 6.66 m²
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h: 2,5m

h: 1,65

h: 0,90

h: 0,90

PAINEL DE MADEIRA

sobre a mesa

tug sobre a mesa

saida

saida

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2
*2

*2

*2

*2

*2

*2

instalado sobre a mesa

VER NOTA 21

VER NOTA 22

PERFILADO

GESSO

ELETRODUTO

EMBUTIDO NA PAREDE

CAIXA 4x2

CAIXA 4x2

CIRCUITO 6

DETALHE A - SEM ESCALA

Engenharia Elétrica e Treinamentos

Rua das mangueiras, 294

Londrina - Paraná

Fone: (43) 3322-1414   

www.deluccaengenharia.com.br
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