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N

+1,60

+1,40
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DEPÓSITO

A.:6,85m²

POPULAÇÃO:1

ESCADA

A.:12,78m²

EXTERNO

A.:80,60m²

RECEPÇÃO

A.:55,26m²

POPULAÇÃO:12

CIRCULAÇÃO

A.:23,90m²

COPA

A.:6,30m²

POPULAÇÃO:1

SALA DE REUNIÕES E CORRETORES

A.:28,77m²

POPULAÇÃO:5

SALA DE FISCALIZAÇÃO

A.:13,65m²

POPULAÇÃO:3

SALA DE ATENDIMENTO

A.:13,65m²

POPULAÇÃO:3

SALA DO DELEGADO

A.:22,90m²

POPULAÇÃO:5

HALL  DE ACESSO

A.:13,86m²
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PISO

INCLINADO
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ELEVADOR

PROJEÇÃO LAJE 2° PISO

CORRIMÃO EM

ESCADA INTERNA

(DETALHE 01)

1
2
0

M
Í
N
:
 
1
2
0

150

MÍN:120

150

MÍN:120

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

PORTA DE CORRER 1 FOLHA

VÃO LIVRE MÍNIMO: 100 cm

DEVE PERMANECER ABERTO

DURANTE O FUNCIONAMENTO

100

MÍN:100

252/126

S-12

2
5
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/
1
2
6

S
-
2
E

2
5
2
/
1
2
6

S
-
3

3
 
L
U
X

3
 
L
U
X

3 LUX

3 LUX

3 LUX

CARGA

PÓ 20 BC

CARGA

ÁGUA 2A

E-5

150/150

E-5

150/150

PORTAS COM CONTROLE DE ACESSO POR AUTOMAÇÃO

(ELÉTRICAS, MAGNÉTICAS, ETC.) DEVEM POSSUIR DISPOSITIVO

DE DESTRAVAMENTO, EM CASO DE FALTA DE ENERGIA,

PANE, DEFEITO DE SEU SISTEMA, OU ACIONAMENTO DO

SISTEMA DE ALARME DA EDIFICAÇÃO, CONFORME ITEM

5.5.4.1.3 DA NPT 011.

1
3
0

M
Í
N
:
 
1
0
0

ESCADA COM PISO

ANTIDERRAPANTE

P=29,0cm

E=17,5cm

BANHEIRO MASC.

A.:4,16m²

BANHEIRO FEM.

A.:7,20m²

BWC PNE.

A.:4,80m²

Sinalização de emergênciaSaídas de emergência

ExtintoresIluminação de emergência

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

E-5

Extintor de Incêndio.

Indicação de localização dos extintores de incêndio.

Símbolo: quadrado; Fundo: vermelho; Pictograma:

fotoluminescente.

COD

L / H

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Código da placa a

ser instalada.

Altura da placa*.

Largura da placa*.

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

S-12

Indicação de saída de emergência a ser fixada acima da porta

para indicar o seu acesso.

Símbolo: retangular; Fundo: verde;

Pictograma: fotoluminescente;

COD

L / H

Altura da placa*.

Largura da placa*.

Código da placa a

ser instalada.

SÍMBOLO

DESCRIÇÃO

SIMBOLOGIA

SÍMBOLO

DESCRIÇÃO

Extintor com carga de Pó.

Capacidade extintora: 20BC

Extintor com carga de água.

Capacidade extintora: 2A

-Planta baixa térreo

Projeto:

Discriminação dos Desenhos:

Medidas de Proteção do Memorial Simplificado de Incêndio

Dados da Contratante/Proprietário:

Prancha Nº

Escala:

Indicada

Data:

Rua Pedro Ramires de Melo, 21, Edifício Severino Cavazolla, sala 03 Pato Branco- PR - Centro - CEP 85.501-250
Tel.: 46 3199-0039 | attitudeengenharia.com

Responsável Técnico

Rogerio A. Philippsen
Engenheiro Civil: CREA-PR 125.413/D

rogerio@attitudeengenharia.com

Contratante/Proprietário

01
03

Desenhista Projetista
Guilherme Henrique Frigo Guilherme Henrique Frigo

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE
IMOVEIS - 6. REGIAO

CNPJ: 76.693.910/0001-69

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 6.
REGIAO - Rua Itacolomi Esq. Rua Caetano Munhoz da
Rocha - Num. 1954 - Bairro Menino Deus - Pato Branco - PR

Jul/2023

Luminária bloco autônomo,

potência 9W.

Raio de abrangência: 7,5m

S-2E

Indicação do sentido da saída de emergência para indicar o

seu sentido a esquerda.

Símbolo: retangular; Fundo: verde;

Pictograma: fotoluminescente;

PLANTA BAIXA TERREO

ESCALA 1:50

S-3

Indicação do sentido da saída de emergência para indicar o

seu sentido.

Símbolo: retangular; Fundo: verde;

Pictograma: fotoluminescente;
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